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~DADOS: 40 ~DADOS: 70 —DADOS: 22 —DADOS: 2 ~DADOS: 1 —DADOS: 2 —DADOS: 2 ~DADOS: 1 —DADOS: 2 —DADOS: 58 ~DADOS: 59 —DADOS: 12 —DADOS: 6
—VOZ: 40 —\V0Z: 64 —V0Z: 28 —VoZ: 2 —VOZ: 1 —Vaz: 2 —VoZ: 2 —VOZ: 1 —VozZ: 2 —\V0Z: 58 —V0Z: 59 —VOZ: 12 —\V0Z: 2
1xCASN 50-20 +
1xCASN 50-30 + 1xCASN 50-10 + 1xCASN 50-50 + 1xCASN 50-20 + 2xCCE—2
@ 1xFIBRA MULTIMODO @ 1xFIBRA MULTIMODO @ 1xFIBRA MULTIMODO 1xFIBRA MULTIMODO 1xFIBRA MULTIMODO
3 PARES 3 PARES 3 PARES 3 PARES 3 PARES
QDC—10 MINI AUDITORIOS
N' DO ILUMINAGAO (W) | TOMADAS (W) | comanno PROTEGAO/
DESCRIGAO CIRCUITO L TRILAO | [ USO GERAL ._.azL TOTAL | TOTAL FASES (VA) COND. CURA
16 26 2000 10 100 - 500 W) (VA) A B c # mm* ()]
ILUMINAGAO MINI AUDITORIO 1.10 96 1536 1567 1567 25 |1 x16/B
ILUMINAGAO MINI AUDITORIO 2.10 96 1536 1567 1567 25 |1 x16/B
ILUMINAGAQ MINI AUDITORIO (TRILHO) 3.10 1 2000 2000 2000 25 |1 x16/B
ILUMINAGAC MINI AUDITORIO 410 96 1536 1567 1567 2.5 1x 16/B
ILUMINAGAO MINI AUDITORIO 5.10 96 1536 1567 1567 25 |1 x16/B
ILUMINAGAC MINI AUDITORIO (TRILHO) 6.10 1 2000 2000 2000 2.5 1 x 16/B
ILUMINAGAC MINI AUDITORIO 7.10 96 1536 1567 1567 2.5 1 x 16/B
ILUMINAGAO MINI AUDITORIO 8.10 96 1536 1567 1567 25 |t x16/B
ILUMINAGAO MINI AUDITORIO (TRILHO) 9.10 1 2000 2000 2000 25 |1 x 16/B
ILUMINAGAO MINI AUDITORIO 10.10 96 1536 1567 1567 25 |t x16/B
ILUMINAGAO MINI AUDITORIO 11.10 96 1536 1567 1567 25 |1 x16/8
ILUMINAGAQ MINI AUDITORIO (TRILHO) 12.10 1 2000 2000 2000 25 |t x16/B
ILUMINAGAO MINI AUDITORIO 13.10 96 1536 1567 1567 25 |1 x 16/B
ILUMINAGAO MINI AUDITORIO 14.10 96 1536 1567 1567 25 |1 x16/B
ILUMINAGAQ MINI AUDITORIO (TRILHO) | 15.10 1 2000 | 2000 2000 25 |1 x16/B
ILUMINAGAO MINI AUDITORIO 16.10 96 1536 1567 1567 25 |1 x16/B
ILUMINAGAC MINI AUDITORIO 17.10 96 1536 1567 1567 2.5 1x 16/B
ILUMINAGAO MINI AUDITORIO (TRILHO) 18.10 1 2000 2000 2000 25 |1 x 16/B
ILUMINAGAO HALL MINI AUDITORIOS 19.10 96 24 2160 2204 2204 2.5 1 x 16/B
TOMADAS MINI AUDITORIOS 20.10 1 1100 1100 1100 25 |1 x 16/C
TOMADAS MINI AUDITORIOS 21.10 5 500 500 500 25 |1 x18/C
TOMADAS MINI AUDITORIOS 22.10 1 1100 1100 1100 25 |1 x 16/C
TOMADAS MINI AUDITORIOS 23.10 11 1100 1100 1100 25 |1 x18/C
TOMADAS MINI AUDITORIOS 24.10 5 500 500 500 25 |1 x 16/C
TOMADAS MINI AUDITORIOS 25.10 1 1100 1100 1100 25 |1 x 16/
TOMADAS HALL MINI AUDITORIOS 26.10 7 700 700 700 25 |1 x 16/C
TOMADAS HALL MINI AUDITORIOS 27.10 12 120 130 130 25 |1 x18/c
CIRCUITO DE COMANDO DE CONTATORES 28.10 1 500 500 500 25 |1 x 16/C
R
TOTAL 1248 24 6 1 61 - 1 39312 39738 12968 13369 13401 16.0 3 x 70
@ EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PO QUIMICO SECO AU.O.m.V — 6 kg
@ EXTINTOR DE INCENDIO TIPO AGUA PRESSURIZADA A AP, v - 10 L
@ EXTINTOR DE INCENDIO TIPO GAS CARBONICO A coz u — 6 kg
P | HORANTE INTERNO ( HI )
LEGENDA:
@ CANTONAL VERTICAL (In=1000A)
DO TIPO MBBA
@ COFRE DE UWE<>@>O EXTRAIVEL "PLUG—IN"
O\ DISUJUNTOR CAIXA MOLDADA DE 225A
TIPO MPID — N/F
@ COFRE DE UWEZKMMO EXTRAIVEL "PLUG—IN"
C/ DISJUNTOR CAIXA MOLDADA DE 200A
TIPO MPID — N/F
@ BARRAMENTO BLINDADO TRIFASICO + NEUTRO C/
A MESMA SECAO DAS FASES + TERRA C/ A
METADE DA mmm\yo DAS FASES, CORRENTE
NOMINAL DE 1000A TIPO MBBA—100 DA BEGHIM
PREFEITURA
AREA A REGULARIZAR NOMERO DE PISOS NUMERAGAO
20.025,94m? 3
TAXA DE OCUPAGAO NOMERO DE UNIDADES
0,11 1
COEF. DE APROVEITAMENTO NOMERO DO PROCESSO
0,16 owmm\ow
TITULO DO PROJETO
PROJETO BASICO PARA LOCAGCAO E LAYQUT
ENDEREGO: RODOVIA BR 040 KM 788
CIDADE: JUlZ DE FORA — MG.
ZONA/MODELO: AREA LOTE: USo:
125.627m? SERVICO
PROJETO ARQUITETURA:
CREA: 83—1-06525-8D R.J.
CREA: wu#oo\_u MG JOAO DE PAULA LIMA NETO E MARIA CRISTINA MACIEL
RESPONSAVEL PELA OBRA:
CREA: MG — 11.000 NELSON PARMA DE AZEVEDO
PROPRIETARIO:
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CNPJ: ’_w.ww‘_‘@m’_\ooo»_lm@ DE MINAS GERAIS — CODEMIG
CONTEODO DA FOLHA: FOLHA:
PLANTA 1° PAVIMENTO ON\ON




